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SEGUNDO PAVIMENTO - REDE DE COMUNICAÇÃO
A: 1.176,65 m²
ESC: 1/100

ESCADA
ENCLAUSURADA

A: 21,78 m²

ANTECAMARA
A: 4,63 m²

ESCADA
A: 18,46 m²

Espaço Climatizadores

Espaço Climatizadores
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Eletroclaha Existente 150x100mmEletroclaha Existente 150x100mm
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 locado no 1° andar

X05

X04

X03

X02
X01

X06
X08

X07
X09

X25

X10 X11 X12

X13

X14

X15

X16

X17

X18X19
X20

X21X22X23X24

X26

X27 X28

AR 02

AR
04

AR
03

AR
06

AR
05

AR
07

AR 08 AR 09 AR 10 AR 11

AR 12 AR 13 AR 14 AR 15 AR 16 AR 17

AR 19 AR 18AR 21 AR 20AR 23 AR 22AR 24

AR 25

AR 26 AR 27 AR 28 AR 29

AR 30

AR 31

AR 32

AR 01

#

C04

C04

LEC15

LE C15

LE

C02

QD1

QD2

P29

OBSERVAÇÕES:

1. TODAS AS TOMADAS DE REDE DEVERÃO SER MONTADAS NO SENTIDO
HORIZONTAL.

2. DEVERÃO SER UTILIZADOS CABOS DE REDE CAT-6 DE BOA
QUALIDADE.

3. DEVERÁ SER REALIZADA A IDENTIFICAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE REDE
PARA TODOS OS PONTOS.

4. OS CABOS SEGUEM DO INTERIOR DO RACK LOCALIZADO NA SALA DE
TI NO 1° PAVIMENTO ATÉ CADA PONTO, SEGUINDO POR
ELETROCALHA E TUBULAÇÃO CONFORME DISPOSTO NO PROJETO.

5. TODOS OS ELETRODUTOS APARENTES QUE SAEM DAS
ELETROCALHAS DEVERÃO SER PRESOS À ELETROCALHA COM
CONECTOR APROPRIADO E SAIDA LATERAL (HORIZONTAL) EM CHAPA
GALVANIZADA FORNECIDA PELO FABRICANTE.

6. AS TOMADAS LOCALIZADAS NAS MESAS DE TRABALHO DEVERÃO SER
INTERCONECTADAS POR CANALETAS DE PVC 32X 16X C, DIVISÓRIA -
ADES 30060ADX PIAL LEGRAND

LEGENDA

SÍMBOLO DESCRIÇÃO

PONTO DE REDE BAIXO  (0,30M)

PONTO DE REDE INSTALADO NO TÉTO

LEGENDA

SÍMBOLO DESCRIÇÃO

ELETROCALHA PERFURADA 100X150MM EM CHAPA
GALVANIZADA

ELETRODUTO CORRUGADO 3/4" COR LARANJA INSTALADO
APARENTE, PRESO À LAGE DE CONCRETO COM
BRAÇADEIRAS MATÉLICAS TIPO D

ELETRODUTO CORRUGADO 3/4" COR LARANJA INSTALADO
EM PAREDE DE ALVENARIA
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TÍTULO

Rede de Comunicação
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ESCADA
A:18,46 m²

ESCADA
A:21,78 m²
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RACK TI
A:9,47 m²
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CONTINUAÇÃO DA PLANTA BAIXA -
TELECOMUNICAÇÃO

PRUMADA  REDES DE COMUNICAÇÃO

RACK TI

SEGUE PARA ELETROCALHA REDES
2° PAVIMENTO

 ELETROCALHA REDES
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PRUMADA ELÉTRICA
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