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SEGUNDO PAVIMENTO - FORRO MODULAR
A: 1.176,65 m²
ESC: 1/100

LUMINÁRIA DE LED 185X185mm  - 14W- 6500K - 1400LM

FORRO DE GESSO MODULAR 600X600mm

OBSERVAÇÕES:

O LAYOUT DO FORRO MODULAR DEVE SER EXECUTADO EXATAMENTE
COMO NO PROJETO, PARA QUE A DISTRIBUIÇÃO  DAS LUMINÁRIAS
PERMANEÇA UNIFORME.

LUMINÁRIA DE LED MODULAR, TIPO L1 600X600mm - 30W-
6500K - 3600LM

LEGENDA FORRO MODULAR

SÍMBOLO DESCRIÇÃO
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SEGUNDO PAVIMENTO - LUMINÁRIAS
A: 1.176,65 m²
ESC: 1/100

SANITÁRIO
A: 4,17 m²

ESCADA
ENCLAUSURADA

A: 21,78 m²

ANTECAMARA
A: 4,63 m²

ESCADA
A: 18,46 m²

Espaço Climatizadores

CIRCULAÇÃO
A: 69,30 m²

SANITÁRIO ACESSÍVEL
A: 12,08 m²
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QGD

14W

L2 #

SALA ESTUDOS 2
A: 19,35 m²

CONSULTÓRIO 7
A: 27,90 m²

CONSULTÓRIO 8
A: 14,11 m²

CONSULTÓRIO 9
A: 12,87 m²

CONSULTÓRIO 10
A: 11,70 m²

CONSULTÓRIO 11
A: 12,62 m²

CONSULTÓRIO 12
A: 11,46 m²

CONSULTÓRIO 13
A:12,89 m²

CONSULTÓRIO 14
A: 11,70 m²

CONSULTÓRIO 15
A: 12,38 m²

CONSULTÓRIO 16
A: 11,25 m²

CONSULTÓRIO 17
A: 12,63 m²

CONSULTÓRIO 18
A: 11,47 m²

CONSULTÓRIO 19
A: 12,65 m²

CONSULTÓRIO 20
A: 17,90 m²

SALA TERAPIA
GRUPO 1
A: 23,40 m²

SALA AVP
A: 30,28 m²

CONSULTÓRIO 1
A: 13,18 m²

CONSULTÓRIO 2
A: 13,67 m²

CONSULTÓRIO 3
A: 13,21 m²

CONSULTÓRIO 4
A: 13,37 m²

SALA TERAPIA
GRUPO 2
A: 33,86 m²

CONSULTÓRIO 5
A: 19,37 m²

CONSULTÓRIO 6
A: 19,81 m²

RECEPÇÃO
A: 16,84 m²

FISIOTERAPIA
NEUROLOGIA 082

A: 82,48 m²
FISIOTERAPIA

CARDIORESPIRATÓRIA
081

A: 71,48 m²

ANESOTERAPIA E
RECURSOS

TERAPEUTICOS
MANUAIS  077

A: 22,32 m²

SALA ACADEMICA 075
A: 23,92 m²

CIRCULAÇÃO
A: 33,94 m²

CIRCULAÇÃO
A: 82,65 m²

SANITÁRIO
MASCULINO 057

A: 21,62 m²

SANIT. FEM. 072
A: 19,13 m²

ANESOTERAPIA E
RECURSOS

TERAPEUTICOS
MANUAIS  079

A: 22,32 m²

BANHEIRO
ACESS.
A: 4,00 m²

CIRCULAÇÃO
A: 72,10 m²

SANITÁRIO

ACESSÍVEL
A: 8,25 m²

SANITÁRIO

ACESSÍVEL
A: 8,03 m²

SANITÁRIO

ACESSÍVEL
A: 7,70 m²

QD1

QD2

L1

14W

QGD

LEGENDA LUMINÁRIAS

SÍMBOLO DESCRIÇÃO

54W

L2

OBSERVAÇÕES:

O LAYOUT DAS LUMINÁRIAS DEVE  SER EXECUTADO CONFORME
DISPOSTO NO PROJETO.

LUMINÁRIA DE LED MODULAR, TIPO L1 600X600mm - 30W-
6500K - 3600LM

LUMINÁRIA DE LED 185X185mm  - 14W- 6500K - 1400LM

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA ( BLOCO AUTÔNOMO)

QGD (QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO) ALD 348/160
ENTRADA POR DISJUNTOR DE 160A E SAÍDA PARA 48
POLOS

UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA

PROPRIETÁRIO

FUNOESC - Joaçaba SC

DATA

Agosto 2024

LOCAL

Joaçaba - SC

ESCALA

Indicadas

DESENHO

Fortunato Rosalen Netto

PRANCHA

01 / 08

DESCRIÇÃO

CER III

TÍTULO

Projeto Forro Modular
Projeto Luminárias

ÁREA DE REFORMA:

1.176,65 m²

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA - FUNOESC
AMBULATÓRIO MÉDICO UNIVERSITÁRIO - AMU

RUA ROBERTO TROMPOWSKY Nº224 - CENTRO / JOAÇABA - SC

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Roberto Luiz Diehl
Engenheiro Eletricista
CREA-SC: 095.796-7
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SEGUNDO PAVIMENTO - ELETRODUTOS
A: 1.176,65 m²
ESC: 1/100

ESCADA
ENCLAUSURADA

A: 21,78 m²

ANTECAMARA
A: 4,63 m²

ESCADA
A: 18,46 m²

Espaço Climatizadores

Espaço Climatizadores
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Eletroclaha Existente 150x100mm
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DEF

PLANTA BAIXA SEGUNDO PAVIMENTO - TOMADAS E INTERRUPTORES
A: 1.176,65 m²
ESC: 1/100

ESCADA
ENCLAUSURADA

A: 21,78 m²

ANTECAMARA
A: 4,63 m²

Espaço Climatizadores

C06

C06

C06

C06

C17

C17
C06

C06 C06

C06
C17 C17

C17

C17

C17

C17

C17

C17

C18

C18

C18

C18

C34

C34

C34
C34

C35

C35
C35

C35

C20

C20
C20

C20
C19

C19

C19

C19

C19

C19

C17 C18 C18
C34 C34 C34

C34

C33

C34

C34

C34

C33

C33

C33

C33

C33

C33

C33

C17 C18 C18
C34 C34

C35
C35

C20C20
C19

C19C19

C06

C06

C06

C06

C33

C05

C05

C05C05

C04C04

C06

C35

C35

C35C20
C20

C19C19C19

C21

C21

C21

C21

C21

C21

C21
C21

C21 C21

C21

C21

C21
C21

C21

C36

C36
C36

C36

C36

C36

C36

C36

C05

C04

C04

C05

C05

C05

C04

C16

C03

C05

C05

C04

C04

C03

C16

C04

C04

C04

C04

C04

C04

C03

C03

C16 C33

C33
C16

C16
C03

C07

C07

C07

C07

C16

C06 C06

C17C17 C17
C18 C18

C34
C34

C19
C19 C19

C20

C20

C35

C21
C21

C36

ç
*

g h i j k l m n o p

a

b

c

d

e

f

y

x

b

δ

z

Ψ

&

@

α

y

µ

w v u t s r q

η π λ Ω

β

ϒ σ ε

C05C05

C05C05

C36

C36

LE

LELELE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE LE

LE

C16

C02

C02

C32

C32C15

C15
C32

C02

C02

C15 C15

C15C15C02

C36

C15

C15
C32

C15

C02

C02

C15 C32

QGD

C16

C16

C21 C21 C21

C33

AR 02
C09

AR
04

C10

AR
03

 C10

AR
06

 C10

AR
05

 C10

AR
07

C11

AR 08
 C12

AR 09
C12

AR 10
 C22

AR 11
C23

AR 12
C23

AR 13
C24

AR 14
C24 AR 15

C37
AR 16
 C37

AR 17
C38

AR 19
 C39

AR 18
C40AR 21

C27
AR 20
C27

AR 23
C26

AR 22
C26

AR 24
C25

AR 25
 C13

AR 26
C28

AR 27
C29

AR 28
 C30

AR 29
 C41

AR 30
 C41

AR 31
C42

AR 32
C42

C16

AR 01
C08

#

C04

SANITÁRIO
A: 4,17 m²

ESCADA
A: 18,46 m²

CIRCULAÇÃO
A: 69,30 m²

SANITÁRIO ACESSÍVEL
A: 12,08 m²

SALA ESTUDOS 2
A: 19,35 m²

CONSULTÓRIO 7
A: 27,90 m²

CONSULTÓRIO 8
A: 14,11 m²

CONSULTÓRIO 9
A: 12,87 m²

CONSULTÓRIO 10
A: 11,70 m²

CONSULTÓRIO 11
A: 12,62 m²

CONSULTÓRIO 12
A: 11,46 m²

CONSULTÓRIO 13
A:12,89 m²

CONSULTÓRIO 14
A: 11,70 m²

CONSULTÓRIO 15
A: 12,38 m²

CONSULTÓRIO 16
A: 11,25 m²

CONSULTÓRIO 17
A: 12,63 m²

CONSULTÓRIO 18
A: 11,47 m²

CONSULTÓRIO 19
A: 12,65 m²

CONSULTÓRIO 20
A: 17,90 m²

SALA TERAPIA
GRUPO 1
A: 23,40 m²

SALA AVP
A: 30,28 m²

CONSULTÓRIO 1
A: 13,18 m²

CONSULTÓRIO 2
A: 13,67 m²

CONSULTÓRIO 3
A: 13,21 m²

CONSULTÓRIO 4
A: 13,37 m²

SALA TERAPIA
GRUPO 2
A: 33,86 m²

CONSULTÓRIO 5
A: 19,37 m² CONSULTÓRIO 6

A: 19,81 m²

RECEPÇÃO
A: 16,84 m²

FISIOTERAPIA
NEUROLOGIA 082

A: 82,48 m²
FISIOTERAPIA

CARDIORESPIRATÓRIA
081

A: 71,48 m²

ANESOTERAPIA E
RECURSOS

TERAPEUTICOS
MANUAIS  077

A: 22,32 m²

SALA ACADEMICA 075
A: 23,92 m²

CIRCULAÇÃO
A: 33,94 m²

CIRCULAÇÃO
A: 82,65 m²

SANITÁRIO
MASCULINO 057

A: 21,62 m²

SANIT. FEM. 072
A: 19,13 m²

ANESOTERAPIA E
RECURSOS

TERAPEUTICOS
MANUAIS  079

A: 22,32 m²

BANHEIRO
ACESS.
A: 4,00 m²

CIRCULAÇÃO
A: 72,10 m²

SANITÁRIO

ACESSÍVEL
A: 8,25 m²

SANITÁRIO

ACESSÍVEL
A: 8,03 m²

SANITÁRIO

ACESSÍVEL
A: 7,70 m²

QD1

QD2

OBSERVAÇÕES:

1. TODOS OS ELETRODUTOS APARENTES QUE SAEM DAS ELETROCALHAS
DEVERÃO SER PRESOS À ELETROCALHA COM CONECTOR APROPRIADO
E SAIDA LATERAL (HORIZONTAL) EM CHAPA GALVANIZADA FORNECIDA
PELO FABRICANTE.

2. TODOS OS ELETRODUTOS APARENTES, DEVERÃO SER PRESOS À LAGE
DE CONCRETO COM BRAÇADEIRA METÁLICA TIPO D INSTALADAS NO
MÁXIMO ACADA 2M.

LEGENDA ELETRODUTOS

SÍMBOLO DESCRIÇÃO

ELETROCALHA PERFURADA 100X150MM EM CHAPA
GALVANIZADA

ELETRODUTO CORRUGADO 3/4" COR LARANJA INSTALADO
APARENTE, PRESO À LAGE DE CONCRETO COM
BRAÇADEIRAS MATÉLICAS TIPO D

ELETRODUTO CORRUGADO 3/4" COR LARANJA INSTALADO
EM PAREDE DE ALVENARIA

OBSERVAÇÕES:

1. TODAS AS TOMADAS DEVERÃO SER MONTADAS NO
SENTIDO HORIZONTAL.

2. TODAS AS TOMADAS DEVERÃO TER CONDUTOR DE
PROTEÇÃO (ATERRAMENTO)

LEGENDA TOMADAS E INTERRUPTORES

SÍMBOLO DESCRIÇÃO

TOMADA ALTA (2,20M)

TOMADA MÉDIA (1,20M)

TOMADA BAIXA (0,30M)

INTERRUPTOR SIMPLES

INTERRUPTOR PARALELO

ESPERA PARA SINALIZADOR DE SAÍDA

UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA

PROPRIETÁRIO

FUNOESC - Joaçaba SC

DATA

Agosto 2024

LOCAL

Joaçaba - SC

ESCALA

Indicadas

DESENHO

Fortunato Rosalen Netto

PRANCHA

02 / 08

DESCRIÇÃO

CER III

TÍTULO

Projeto Sanitário

ÁREA DE REFORMA:

1.176,65 m²

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA - FUNOESC
AMBULATÓRIO MÉDICO UNIVERSITÁRIO - AMU

RUA ROBERTO TROMPOWSKY Nº224 - CENTRO / JOAÇABA - SC

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Roberto Luiz Diehl
Engenheiro Eletricista
CREA-SC: 095.796-7
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SEGUNDO PAVIMENTO - CIRCUITOS ELÉTRICOS
A: 1.176,65 m²
ESC: 1/100

ESCADA
ENCLAUSURADA

A: 21,78 m²

ANTECAMARA
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OBSERVAÇÕES:

1. OS CONDUTORES DE ALIMENTAÇÃO DO QUADRO
GERAL DE DISTRIBUIÇÃO QGD NÃO PODERÃO
POSSUIR EMENDAS.

2. TODOS OS CONDUTORES ABRIGADOS EM
ELETROCALHA DEVERÃO SER DEVIDAMENTE
ACOMODADOS E FIXADOS COM SINTA DE NYLON.

3. TODAS AS EMENDAS DOS CONDUTORES DEVERÃO
SER ESTANHADAS E ISOLADAS ADEQUADAMENTE.

4. TODOS OS CONDUTORES DOS CIRCUITOS DE
ILUMINAÇÃO E TOMADAS DEVERÃO TER SEÇÃO  DE
2,5MM².

5. TODOS OS CONDUTORES DE ALIMENTAÇÃ DO QGD
DEVERÃO SER DE ISOLAÇÃO XLPE 0,6/1KV- 90°C.

LEGENDA CIRCUITOS ELÉTRICOS

SÍMBOLO DESCRIÇÃO

N:

R:

S:

T:

PE:

 CONDUTOR NEUTRO - AZUL CLARO

 CONDUTOR FASE "R" - PRETO

CONDUTOR FASE "S" - BRANCO OU CINZA

CONDUTOR FASE "T" - VERMELHO

CONDUTOR DE PROTEÇÃO - VERDE

UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA

PROPRIETÁRIO

FUNOESC - Joaçaba SC

DATA

Agosto 2024

LOCAL

Joaçaba - SC

ESCALA

Indicadas

DESENHO

Fortunato Rosalen Netto

PRANCHA

03 / 08

DESCRIÇÃO

CER III

TÍTULO

Projeto Circuitos Elétricos

ÁREA DE REFORMA:

1.176,65 m²

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA - FUNOESC
AMBULATÓRIO MÉDICO UNIVERSITÁRIO - AMU

RUA ROBERTO TROMPOWSKY Nº224 - CENTRO / JOAÇABA - SC

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Roberto Luiz Diehl
Engenheiro Eletricista
CREA-SC: 095.796-7



160A

Iluminação Setor Central 

R10A

Iluminação de emergência

#2,5 mm²

Cond. PVC

#50,0 mm²

TUGs  Consult. 07, 09 e 11 

TUGs  Consult. 15 e 13 

XLPE 0,6/1kV

3VM1116-
4EE32-0AA0

5SL6 125-6 MB

C17

S25A
#2,5 mm²

Cond. PVC
5SL6 125-6 MB

C18

T25A
#2,5 mm²

Cond. PVC
5SL6 125-6 MB

C19

R25A
#2,5 mm²

Cond. PVC
5SL6 125-6 MB

C20

S25A
#2,5 mm²

Cond. PVC
5SL6 125-6 MB

C21

T25A
#2,5 mm²

Cond. PVC
5SL6 125-6 MB

C22

R25A
#2,5 mm²

Cond. PVC
5SL6 125-6 MB

C23

S25A
#2,5 mm²

Cond. PVC
5SL6 125-6 MB

C24

T25A
#2,5 mm²

Cond. PVC
5SL6 125-6 MB

C25

R25A
#2,5 mm²

Cond. PVC
5SL6 125-6 MB

C26

S25A
#2,5 mm²

Cond. PVC
5SL6 125-6 MB

C27

T25A
#2,5 mm²

Cond. PVC
5SL6 125-6 MB

C28

R25A
#2,5 mm²

Cond. PVC
5SL6 125-6 MB

C29

T16A
#2,5 mm²

Cond. PVC
5SL6 125-6 MB

C16

S16A
#2,5 mm²

Cond. PVC
5SL6 125-6 MB

C15

R16A
#2,5 mm²

Cond. PVC
5SL6 125-6 MB

C14

QGD - (Quadro Geral de Distribuição)

ALD 348/160

Entrada por disjuntor de 160A e saída para 48 polos

TUGs de áreas comuns

TUGs  Consult. 08, 10 e 12 

TUE AR Cond.

TUE AR Cond.

Sala Academica, anesoterapia
manual 077 e 079

TUGs  Consult. 14 e 16 

TUE AR Cond.
Consultório 7

TUE AR Cond.
Consult. 09 e 11

TUE AR Cond.
Consult. 13 e 15

TUE AR Cond.
Consult. 08

OBSERVAÇÕES:

1. A MONTAGEM DOS QUADROS DEVERÁ SER REALIZADA CONFORME DETALHAMENTO DO PROJETO

2. TODOS AS BITOLAS DE CONDUTORES, E NUMERAÇÃO DE CIRCUITOS DEVERÃO OBEDECER AS
DESCRIÇÕES DO DIAGRAMA UNIFILAR .

2. TODOS OS MODELOS DE DISJUNTORES UTILIZADOS DEVERÃO OBEDECER RIGOROSAMENTE AS
ESPECIFICAÇÕES  DO DIAGRAMA UNIFILAR.

SEGUNDO PAVIMENTO - DIAGRAMA UNIFILAR E DETALHES DO QUADRO GERAL
DE DISTRIBUIÇÃO
ESC: 1/100

R10A
#2,5 mm²

Cond. PVC
5SL6 125-6 MB

C04

S25A
#2,5 mm²

Cond. PVC
5SL6 125-6 MB

C05

T25A
#2,5 mm²

Cond. PVC
5SL6 125-6 MB

C06

R25A
#2,5 mm²

Cond. PVC
5SL6 125-6 MB

C07

S25A
#2,5 mm²

Cond. PVC
5SL6 125-6 MB

C08

T25A
#2,5 mm²

Cond. PVC
5SL6 125-6 MB

C09

R25A
#2,5 mm²

Cond. PVC
5SL6 125-6 MB

C10

S25A
#2,5 mm²

Cond. PVC
5SL6 125-6 MB

C11

T25A
#2,5 mm²

Cond. PVC
5SL6 125-6 MB

C12

R25A
#2,5 mm²

Cond. PVC
5SL6 125-6 MB

C13

S25A
#2,5 mm²

Cond. PVC
5SL6 125-6 MB

CXX

T25A
#2,5 mm²

Cond. PVC
5SL6 125-6 MB

CXX

T16A
#2,5 mm²

Cond. PVC
5SL6 125-6 MB

C03

S16A
#2,5 mm²

Cond. PVC
5SL6 125-6 MB

C02

R16A
#2,5 mm²

Cond. PVC
5SL6 125-6 MB

C01

S25A
#2,5 mm²

Cond. PVC
5SL6 125-6 MB

C30

T25A
#2,5 mm²

Cond. PVC
5SL6 125-6 MB

CXX

QGD QD1 QD2

Consult. 10 e 12

Iluminação Setor Esquerdo   

Iluminação de emergência

TUGS Salas AVP, Terapia Grupo 1 

TUGs  Consult. 02, 03, 04 

TUGs de áreas comuns

TUGs Sala Terapia grupo 2
Consult. 05, 06

TUE AR Cond.

TUE AR Cond.
Sala AVP

TUGs Recepção 

TUE AR Cond.
Sala Terapia Grupo 1

TUE AR Cond.
Consult. 01, 02, 03 e 04

TUE AR Cond.
Sala Terapia Grupo 2

TUE AR Cond.
Consult. 05 e 06

e Consultório 1

Recepção

Reserva

Reserva

Reserva

 Setor Esquerdo   Setor Central 

 Setor Esquerdo   Setor Central 

Consult. 14 e 16

TUE AR Cond.
Sala Academica

TUE AR Cond.
Anesoterapia e recursos manual 077

TUE AR Cond.
Anesoterapia e recursos manual 079

Iluminação Setor Direita 

R10A

Iluminação de emergência

#2,5 mm²

Cond. PVC

TUGs  Sala Estudo

TUGs  Consult. 18 e 20 

5SL6 125-6 MB

C34

S25A
#2,5 mm²

Cond. PVC
5SL6 125-6 MB

C35

T25A
#2,5 mm²

Cond. PVC
5SL6 125-6 MB

C36

R25A
#2,5 mm²

Cond. PVC
5SL6 125-6 MB

C37

S25A
#2,5 mm²

Cond. PVC
5SL6 125-6 MB

C38

T25A
#2,5 mm²

Cond. PVC
5SL6 125-6 MB

C39

R25A
#2,5 mm²

Cond. PVC
5SL6 125-6 MB

C40

S25A
#2,5 mm²

Cond. PVC
5SL6 125-6 MB

C41

T25A
#2,5 mm²

Cond. PVC
5SL6 125-6 MB

C42

R25A
#2,5 mm²

Cond. PVC
5SL6 125-6 MB

CXX

S25A
#2,5 mm²

Cond. PVC
5SL6 125-6 MB

CXX

T16A
#2,5 mm²

Cond. PVC
5SL6 125-6 MB

C33

S16A
#2,5 mm²

Cond. PVC
5SL6 125-6 MB

C32

R16A
#2,5 mm²

Cond. PVC
5SL6 125-6 MB

C31

TUGs de áreas comuns

TUGs  Fisioterapia

TUE AR  Consult. 17 e 19 

TUE AR Cond. 29 e 30
Fisioterapia Cardiorespiratória

Setor Direita 

Setor Direita

Consult. 19 e 17

Cardiorespiratória e neurologista

TUE AR  Sala Estudo

TUE AR  Consult. 18

TUE AR  Consult. 20

TUE AR Cond. 29 e 30
Fisioterapia Neurologista

Reserva

Reserva

RST80A
#25,00 mm²

XLPE 0,6/1kV
5SL6 125-6 MB

RST80A
#25,00 mm²

XLPE 0,6/1kV
5SL6 125-6 MB

QD 1

 QD 2
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- -

Disjuntor Ajustável

Canaleta 80x126mm

Terra 26 polos

Flange Poliéster
RAL 7035

Caixa de Aço
IP-55
RAL 7035

Porta Etiqueta

Policarbonato
Transparente
Fumê
3mm

Neutro 26 polos

Sistema
de
Engate Rápido

Fecho Universal

Etiqueta Interna

Etiqueta Interna

3VM 1116 3VM 1116

Porta Documentos

Etiqueta Externa

Etiqueta Externa

QUADRO ENERGIZADO

ATENÇÃO

DISJ 02DISJ 01

DISJ
GERAL

TN NT

Sentido
da

Corrente

Nota:
a - normas vigentes: NR-10, NR-5410 e IEC-60-439-1.
b - etiquetas autocolantes e tampas cegas para circuitos reservas.
c - testes de rotina: isolação mínima, rigidez dielétrica, continuidade dos circuitos e inspeção visual.

Barramento
tripolar

de cobre tubular,
estanhado,

isolado
espessura 2mm

Detalhe do Barramento
Escala S/E

Fase "R"

Fase "S"

Fase "T"

Vista Frontal Externa Vista LateralVista Frontal EspelhoVista Frontal Interna

275.2600

1
0

00

380V

QGD

DISJ 04

DISJ 06

DISJ 08

DISJ 10

DISJ 12

DISJ 14

DISJ 16

DISJ 18

DISJ 20

DISJ 22

DISJ 24

DISJ 26

DISJ 28

DISJ 30

DISJ 32

DISJ 34

DISJ 36

DISJ 38

DISJ 40

DISJ 42

DISJ 44

DISJ 46

DISJ 48

DISJ 03

DISJ 05

DISJ 07

DISJ 09

DISJ 11

DISJ 13

DISJ 15

DISJ 17

DISJ 19

DISJ  21

DISJ 23

DISJ 25

DISJ 27

DISJ 29

DISJ 31

DISJ 33

DISJ 35

DISJ 37

DISJ 39

DISJ 41

DISJ 43

DISJ 45

DISJ 47

DETALHES CONSTRUTIVOS DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
ALD 348/160
ESC: 1/160

T 660

Fase "R"

Fase "S"

Fase "T"

Barramento

Suporte do
barramento

T 660

Disjuntor Geral de 160A

Detalhamento da Entrada de
Energia

Escala S/E
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PLANTA BAIXA
1º SUBSOLO

Rampa Desce Descoberta

ANTE-CÂMARA

ESCADA

0

D
IS

JU
N

T
O

R
G

E
R

A
L-

B
T

45
0A

T
C

M
D

R

MDR
COLETIVO

E
le
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oc

al
ha

QGD
AMU

QGD
COND

CHAVE
SECCIONADORA

E
le

tr
o

ca
lh

a TRANSFORMADOR
SECO 300kVA

2º Subsolo

1º Subsolo

Térreo

1º Pavimento

2º Pavimento
CER III

3º Pavimento

SEGUE PARA O QUADRO GERAL DE
FORÇA DA SUBSTAÇÃO

PRUMADA ELÉTRICA

 PRUMADA ELÉTRICA

SUBESTAÇÃO

C
O

N
D

U
T

O
R

E
S

D
E

 5
0M

M
²

C
O

N
D

U
T

O
R

E
S

D
E

 5
0M

M
²

4º Pavimento

SUBESTAÇÃO DE ENERGIA
300kVA
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160A

.

RST100A

GARAGEM

#2,5 mm²

Cond. PVC

#50,0 mm²

3 ANDAR

4 ANDAR
XLPE 0,6/1kV

SIEMENS
3VM1116-

4EE32-0AA0

SIEMENS
5SL6 125-6 MB

RST25A
#2,5 mm²

Cond. PVC

SIEMENS
5SL6 125-6 MB

RST25A
#2,5 mm²

Cond. PVC

SIEMENS
5SL6 125-6 MB

RST32A
#2,5 mm²

Cond. PVC

SIEMENS
5SL6 125-6 MB

RST25A
#2,5 mm²

Cond. PVC

SIEMENS
5SL6 125-6 MB

RST25A
#2,5 mm²

Cond. PVC

SIEMENS
5SL6 125-6 MB

R25A
#2,5 mm²

Cond. PVC

SIEMENS
5SL6 125-6 MB

RST25A
#2,5 mm²

Cond. PVC

SIEMENS
5SL6 125-6 MB

RST40A
#2,5 mm²

Cond. PVC

SIEMENS
5SL6 125-6 MB

COMPRESSOR

ELEVADOR

.

.

.

QGF

DIAGRAMA UNIFILAR
DA SUBSTAÇÃO
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LAYOUT 
QUADRO GERAL DE FORÇA 

VISTA FRONTAL VISTA LATERAL VISTA SUPERIOR

VISTA INTERNA
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